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Auftraggeber
Client

Steinbach & Vollmann GmbH
Parkstraße 11
D-42579 Heiligenhaus

Bezeichnung des Prüfgegenstandes
Name of the test object

HSL C Schlösser/ HSL C Locks

Prüfauftrag / Prüfgrundlage
Test order / Test basis

Statischen Belastung mit 50 kN nach Kunden- 
vorgabe in Anlehnung an DIN 18251-1:2002-07/
Static load of 50 kN according to customer specification based on
DIN 18251-1:2002-07

Datum der Prüfung
Date of test

13. – 14. März/ March 2024

Ort der Prüfung
Testing location

PIV

Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert 
D-42551 Velbert, Wallstr. 41

Datum des Prüfberichtes
Date of test report

05. April 2024

Umfang des Prüfberichtes
Volume of test report

1 Seite Deckblatt/ Page cover

2 Seiten Prüfbericht/ Pages test report

15 Seiten Anlage/ Pages enclosure

Prüfergebnis
Test result

Anforderungen bestanden.
Einzelheiten der Prüfung, siehe Folgeseiten.
Requirements passed. Details of the test, see following pages.

Unterschrift
Signature

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
State-certified technical engineer 

Laborleitung/ Laboratory management

O. Lechte 
Prüfer/ Verifier
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Prüfauftragsdaten/ Test data

Produktbezeichnung:/
Product name:

HSL C Schlösser/
HSL C Locks

Geprüfte Ausführung:/
Tested lock version:

HSL C101X 
HSL C175 
HSL C801X

Weitere Ausführungen:/
Additional version:

Siehe Produktmatrix/ See product matrix

Ausführung des Schlosses:/
Lock version:

Fallenriegelschloss/ Latch bolt lock

Riegelschloss/ Deadbolt lock

Prüfauftrag:/
Test order:

Statischen Belastung mit 50 kN nach Kundenvorgabe in An- 
lehnung an DIN 18251-1:2002-07/ Static load of 50 kN according to 

customer specification based on DIN 18251-1:2002-07

Anlagen zum Prüfbericht:/ Enclosures tot he test report:

Zeichnung Nr.:/ Drawing: 11 Seiten/ Pages

Stückliste Nr.:/ Bill of material: 8 Seiten, integriert in Zeichnung/
8 Pages, integrated in drawings

Prüfprotokoll:/ Test record: 3 Seiten/ Pages

Ergebnis der Prüfung:/ Test result: siehe Folgeseiten/ see following pages

Die Zeichnungen, Stücklisten und Einbauanleitung basieren auf Unterlagen des Auftraggebers. Eine Prüfung auf sachliche 
Richtigkeit wurde nicht durchgeführt./ The drawings, bills of material and installation instructions are based on documents provided by the customer. A check for fact 

correctness was not carried out.

Geprüfte Stulpbreite:/
Tested forend width:

30 mm

Geprüftes Dornmaß:/
Tested backset:

90 mm und/ and 100 mm

Probenmenge:/
Quantity of sample:

3

Die Probenahme erfolgte durch den Antragsteller.
Ein Probenahmebericht liegt nicht vor./ The sampling was carried out 

by the applicant. A sampling report is not present

Probeneingang:/ Receipt of sample: 13.03.2024 und/ and 14.03.2024

Verwendete Messmittel:/ Gauges used: MM 20 MM 56 MM 106 MM 90

Prüfstand:/ Test equipment: PS 03 PS --- PS --- PS ---

Die hier aufgeführten Messmittel und Prüfstände wurden auf Funktion und Tauglichkeit geprüft und befinden sich in ei- 
wandfreiem Zustand./ The gauges and test equipment listed here have be checked for function and suitability and are in perfect condition.

Die aus den Messverfahren und den verwendeten Prüfmitteln resultierenden Messunsicherheiten wurden ermittelt. Deren 
Bewertung kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden./ The measurement uncertainties resulting from the measurement methods and the test 

equipment used were determined. Their rating can be provided on request.
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Umgebungsbedingungen: Temperatur: 21 °C - Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 985 hPa 

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen./
Environmental conditions: Temperature: 21 °C - Humidity: 44 % - Pressure: 985 hPa
The environmental conditions are in accordance with the standard requirements.

Anforderungen/ Requirements Ergebnisse/ Results Ergebnisse/ Results Ergebnisse/ Results

Prüfling:/ Specimen:

Schlosstyp:/ Lock version:

1

HSL C175

2

HSL C101X

3

HSL C801X

Statische Belastung Fallen-/ Rie- 
gelelement quer/ Static load on 

latch/bolt element transversely.

Drucklast/ Load 50 kN

Funktionstüchtig:/ Functional:

= 50,11 kN

Ja/ Yes

= 49,95 kN

Ja/ Yes

= 49,95 kN

Ja/ Yes

Bemerkungen:/ Remark: Das Fallen bzw. Rie- 
gelelement ließ sich 
nach der Belastung 

zurückziehen./ The latch 

or locking element could be 
retracted after the load.

Das Fallen bzw. Rie- 
gelelement ließ sich 
nach der Belastung 

zurückziehen./ The latch 

or locking element could be 
retracted after the load.

Das Fallen bzw. Rie- 
gelelement ließ sich 
nach der Belastung 

zurückziehen./ The latch 

or locking element could be 
retracted after the load.

Gesamtbeurteilung/ Overall assessment

Die geprüften Schlösser erfüllen die Anforderungen des Prüfauftrages in Anlehnung an 
DIN 18251-1:2002-07/ The tested locks meet the requirements of test order based on DIN 18251-1:2002-07.

Datum der Prüfung:/ Date of the test:  13.03.2024 / 14.03.2024 

Prüfer:/ Verifier: Till Zegenhagen und/ and Olaf Lechte

D-42551 Velbert, 05. April 2024
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Produktmatrix zum 
Prüfbericht 20-11/24

Product matrix to test report 20-11/24

Produktbezeichnung: HSL C Schlösser
Product name: HSL C Locks

Produkt/ Product

HSL C101

Produkt/ Product

HSL C101XK

Produkt/ Product

HSL C102X

Produkt/ Product

HSL C301

Produkt/ Product

HSL C302

Produkt/ Product

HSL C801X

Produkt/ Product

HSL C101X

Produkt/ Product

HSL C175

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
State-certified technical engineer 

Laborleitung/ Laboratory management
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